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VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ  

   Ön egy korszer en formatervezett, gazdaságos üzem , környezetbarát 
terméket vásárolt.  
  A termék tervezésénél fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan 
alapanyagokat alkalmazzunk, amelyek feldolgozása során a gyár-
tástechnológiai folyamatok a környezetet nem károsítják. A termék 
használata során az egészségre, környezetre káros anyagok nem 
szabadulnak fel és elhasználódása után újra hasznosíthatók, 
visszaforgathatók környezetszennyezés nélkül.   
  Tudnia kell, hogy az Ön által megvásárolt készülék - életciklusa után- 
bomlási termékeivel a környezetet, els sorban a talajt és a talajvizet 
károsíthatja. 
  Ezért kérjük, hogy az elhasználódott terméket ne tegye a kommunális 
hulladékok közé. 
  Az elhasználódott termék elhelyezésével kapcsolatos információkat az  
áruházakban,  az értékesít   helyeken, önkormányzatoknál valamint 
honlapunkon  kaphat. 
  Az elhasználódott termék szakszer  kezelésével, újrahasznosításával 
közösen segítsük el  a környezetünk megóvását! 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
FIGYELEM!!! 

Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják. Az olyan személyek, 
akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, 
vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben 
használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos 
használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó 
veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását 
vagy felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik. 
 

FIGYELEM! A szivattyú motor h tését a szállított folyadék végzi. A 
h t folyadék áramlását egy ø2 mm-es furaton keresztül a paláston végig 
csorgó folyadékkal biztosítjuk. Ez nem a szivattyú hibás voltát, hanem a 
megfelel  motorh tést jelzi. 
  
Figyelmeztetés a személyi és tárgyi biztonság meg rzése érdekében. 
Fordítsanak különleges figyelmet az alábbi jelekkel ellátott feliratokra. 
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VESZÉLY 
Áramütés veszélye.

  Figyelmeztet, hogy az el írás figyelembe nem 
vétele elektromos kisülés veszélyével jár. 

VESZÉLY Figyelmeztet, hogy az el írás figyelembe nem 
vétele súlyos személyi és tárgyi biztonságra 
történ  veszélyt idézhet el . 

FIGYELMEZTETÉS Figyelmeztet, hogy az el írás figyelembe nem 
vétele a szivattyú, vagy a berendezés 
károsodásához vezethet. 

FIGYELEM! A beszerelés megkezdése el tt olvassák el figyelmesen ezt a 
használati utasítást! Az el írás be nem tartásából származó károsodást nem 
fedi garancia. 

FIGYELEM! A CT 3674 típusú teljes leszívású szivattyút - a többi CT típusú 
szivattyúhoz hasonlóan - automatikusan, a vízszint változásának megfelel en a 
beépített úszókapcsoló üzemelteti. A folyadák teljes leszívásához az 
úszókapcsolót kézzel felemelt állapotba kell hozni, a felügyelet melletti 
üzemeltetést biztosítva.   

Tárgymutató 

1. Fejezet: Általános tudnivalók 
2. Fejezet: Alkalmazási határok 
3. Fejezet: Beszerelés 
4. Fejezet: Elektromos bekötés 
5. Fejezet: M szaki adatok 
6. Fejezet: Karbantartás, hibakeresés 

 
1.Fejezet: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  

A CT 2274W, CT 3274W, CT 3674, CT 4274W típusú merül  szivattyúk tiszta víz, 
csapadékvíz szivattyúzására használhatók kutakból, aknákból, gödrökb l, pincékb l, 
akár fixen telepített formában is. Alkalmasak különböz  növények árasztásos 
öntözésére is. A CT 2274, CT 3274, CT 4274 típusok szennyvíz, szennyezett víz 
szállítására is alkalmasak. 

Minden elektromos szivattyú az összeszerelés után ellen rz  próbának van alávetve, 
és maximális gonddal van becsomagolva. Leszállításkor ellen rizni kell, hogy a 
szivattyú, szállítás közben nem szenvedett-e kárt, mely esetben azonnal értesíteni 
kell az eladót. Ez az eladás pillanatától számított nyolc napon belül történjék! 
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2.Fejezet: ALKALMAZÁSI HATÁROK 

FIGYELMEZTETÉS   A szivattyú nem alkalmas gyúlékony, vagy 
veszélyes folyadék szivattyúzására! 

FIGYELMEZTETÉS   Szigorúan kerülni kell a szivattyú száraz 
üzemeltetését! 

   
 

A szivattyúzott folyadék maximális h mérséklete: 35oC folyamatos üzemben, a 
motor teljes alámerülése mellett. 

Maximális merülési mélység: 5 méter 10 méteres tápvezetékkel. 

Maximális óránkénti beindítások száma: 20, egyenletesen elosztva. 

 
3.Fejezet: BESZERELÉS 

VESZÉLY 
Áramütés veszélye.  

A beszereléssel kapcsolatos minden m veletet 
a szivattyúnak a hálózatból való kikapcsolt 
állapotában kell elvégezni! 

VESZÉLY  Súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében 
szigorúan tilos az elszívó nyílás kézzel való 
vizsgálata, miközben a szivattyú be van kötve a 
hálózatba! 

 

 

  Bármilyen felemelési, vagy szállítási m velet végrehajtására az erre a célra 
szolgáló fogantyút kell használni. Merev cs rendszerrel ellátott állandó beszerelés 
esetén ajánlott beépíteni egy visszacsapó szelepet, ami a szivattyú leállításakor a 
folyadék visszafutásának elkerülésére szolgál. Ajánlott egy gyors csatlakozódarab 
beépítése olyan helyre, ami el segíti a tisztítást és a karbantartást.  
  A gy jt akna mérete akkora legyen, amely lehet vé teszi a legkisebb számú 
óránkénti beindítást. (Lásd: Alkalmazási határok) 

A SZIVATTYÚ NEM HASZNÁLHATÓ KERTI TAVAKBAN, ILLETVE 
ÚSZÓMEDENCÉKBEN, HA AZOKBAN SZEMÉLYEK TARTÓZKODNAK! 
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FIGYELMEZTETÉS  Megbizonyosodni, hogy a legalacsonyabb 
folyadékszinten az úszókapcsoló leállítja a 
szivattyút! 

FIGYELMEZTETÉS  Megbizonyosodni, hogy az úszókapcsoló 
mozgásában ne ütközzön semmiféle akadályba!     

4.Fejezet: ELEKTROMOS BEKÖTÉS 

FIGYELMEZTETÉS  Megbizonyosodni, hogy a szivattyú tábláján 
szerepl  feszültség és frekvencia megegyezzen 
a táphálózatéval! 

VESZÉLY 
Áramütés veszélye. 

A beszerelésért felel s személyeknek kell 
megbizonyosodniuk arról, hogy az elektromos 
hálózat el van-e látva egy hatékony földel  
vezetékkel, az érvényben lév  normatívák 
szerint! 

VESZÉLY 
Áramütés veszélye.

  Megbizonyosodni, hogy az elektromos 
táprendszer el legyen látva egy nagy 
érzékenység  áram-véd kapcsolóval (Fi relé 
30mA DIN VDE 01100T739)! 

A szivattyúk egyfázisúak, 2+földeléses villásdugóval vannak ellátva a 
tápvezetékek végén, ebben az esetben a földelés a villásdugónak a 
csatlakozóba illesztésével történik meg. 

  Ideiglenes alkalmazás esetén ajánlott egy hajlékony cs vezeték használata, amely 
egy gumifoglalattal van a szivattyúhoz er sítve. A szivattyú mozgatásához egy 
fogantyúhoz er sített kötelet kell használni!  
   Az egyfázisú CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274W, CT 3674, CT 4274, CT 
4274W el re beszabályozott úszókapcsolóval van ellátva. 
   El adódhatnak különleges igények azokkal a szivattyúkkal szemben, amelyeket 
uszodák belsejében, vagy ezek mellett, valamint kerti tavak, vagy hasonló helyek 
mellett használnak. 
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Típus CT 3274 W CT 4274 W

Frekvencia

Feszültség

Fordulatszám

Teljesítmény 600 W 800 W

Érintésvédelmi osztály

Védettség

Üzem jellege

Üzemi helyzet

Tömeg 5 kg 5,5 kg

Max. folyadékszállítás 10 m³/h 15 m³/h

Max. emel magasság 10 m 12 m

Nyomócsonk csatlakozás

Tengelytömítés

Zajszint (1,5 m távolságban) 70 dB(A) 72 dB(A)

függ leges

1 ¼"

rugós tömít gy r  + axiál tömítés

I.

IPX8

állandó

 50 Hz

230 V ~

2800 1/min

Típus CT 2274 CT 2274 W CT 3274 CT 4274

Frekvencia

Feszültség

Fordulatszám

Teljesítmény 450 W 450 W 600 W 800 W

Érintésvédelmi osztály

Védettség

Üzem jellege

Üzemi helyzet

Tömeg 4,5 kg 4,5 kg 5 kg 5,5 kg

Max. folyadékszállítás 9 m³/h 9 m³/h 12 m³/h 15 m³/h

Max. emel magasság 6 m 7 m 7 m 10 m

Nyomócsonk csatlakozás 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

Tengelytömítés

Zajszint (1,5 m távolságban) 70 dB(A) 70 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A)

függ leges

rugós tömít gy r rugós tömít gy r  + 
axiál tömítés

I.

IPX8

állandó

 50 Hz

230 V ~

2800 1/min

5.Fejezet: M SZAKI ADATOK 
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Típus CT 3674

Frekvencia  50 Hz

Feszültség 230 V ~

Fordulatszám 2800 1/min

Teljesítmény 600 W

Érintésvédelmi osztály I.

Védettség IPX8

Üzem jellege állandó

Üzemi helyzet függ leges

Tömeg 5 kg

Max. folyadékszállítás 10,8 m³/h

Max. emel magasság 8 m

Nyomócsonk csatlakozás 1 ¼"

Tengelytömítés rugós tömít gy r  + axiál 
tömítés

Bullernivå (på 1,5 m avstånd) 72 dB(A)

Típus:   Doboz méretek:    Tömeg: 
CT 3274  160x190x325 mm      5 kg 
CT 4274  160x190x325 mm      5,5 kg 
CT 3274 W  160x190x325 mm      5 kg 
CT 4274 W  160x190x325 mm      5,5 kg 
CT 2274  160x190x325 mm      4,5 kg 
CT 2274 W  160x190x325 mm      4,5 kg 
CT 3674  160x190x365 mm      5 kg 

 

Védekezés túlterhelés ellen  
 
Az egyfázisú CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274W, CT 3674, CT 4274, CT 
4274W szivattyúkba be van építve egy automatikusan bekapcsoló termikus 
motorvéd , ezért nincs szükség további küls  védelemre. 
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6. Fejezet: KARBANTARTÁS ÉS HIBAKERESÉS 

VESZÉLY 
Áramütés veszélye.  Bármilyen karbantartási munka elvégzése el tt 

a szivattyút ki kell kötni az elektromos 
hálózatból. 

  Normális körülmények között CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274W, CT 3674, 
CT 4274, CT 4274W sorozat szivattyúinak nincs szükségük karbantartásra. 
Alkalmanként szükség lehet a hidraulikus rész tisztítására, vagy a járókerék 
kicserélésére. Ha a hálózati csatlakozó vezeték, vagy csatlakozó dugó megsérül, 
azonnali cseréjét a gyártó, a vev szolgálat, vagy képzett szakember végezheti az 
eredetivel azonos min ség re! A szivattyú megbontásával járó javítás után 
ismételt nyomáspróbát kell végezni, melyet írásban kell igazolni! 

 
 

MEGHIBÁSODÁS LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS 
1) Az elektromos 
szivattyú nem 
szolgáltat vizet, a 
motor nem forog. 

1) Nincs tápfeszültség. 
2) A villásdugó nincs jól 

bedugva. 
3) Az áram-véd kapcsoló 

m ködésbe lépett. 
 
 

4) A szivattyúkerék  elakadt. 

 
5) A motor vagy a 

kondenzátor megsérült. 

2) Ellen rizze, hogy van-e 
tápfeszültség és jól dugja be 
a villásdugót! 

3) Állítsa vissza a kapcsolót. Ha 
újra m ködésbe lépne, 
forduljon egy szakképzett 
villanyszerel höz! 

4) Szabadítsa meg a szivattyú-
kereket az esetleges 
eltöm désekt l! 

5) Forduljon a  javítószolgálathoz! 

 
2) A szivattyú nem 
szolgáltat vizet, a 
motor forog. 

1) Az elszívó rács eldugult. 
2) A visszacsapó szelep 
elakadt. 

1) Tisztítsa meg a rácsot! 
2) Tisztítsa meg vagy cserélje ki 

a szelepet! 

3) A szivattyú  
korlátozott 

1) Az elszívó rács eldugult. 
2) A cs vezeték eldugult. 

1) Tisztítsa meg a rácsot! 
2) Távolítsa el az eldugulás  

vízmennyiséget 
szolgáltat. 

3) A szivattyúkerék  
elhasználódott. 

okait! 
3) Cserélje ki a szivattyúkereket! 

 
4) Kihagyó 
üzemelés. 

1) Darabos szennyez dés 
akadályozza meg a 
járókerék szabad forgását. 
2) A folyadék  h mérséklete

 túl magas.  
3) A motor meghibásodott. 

1) Távolítsa el a dugulás okait! 
 
 
2) A motor h védelme m ködik! 
 
3) Forduljon a  javítószolgálathoz! 
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FELESLEGESSÉ VÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK 
HULLADÉKKÉNT VALÓ ELTÁVOLÍTÁSA (Használható az Európai Unió és 
egyéb országok szelektív hulladékgy jtési rendszerében) 

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket 
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai 
készülékek gy jtésére kijelölt gy jt helyen adja le. A feleslegessé vált termékek 
helyes kezelésével segít megel zni a környezet és az emberi egészség károsodását, 
mely bekövetkezne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. az anyagok 
újrahasznosítása segít a természeti er források meg rzésében. A termék 
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén 
illetékeshez, a helyi hulladékgy jt  szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a 
terméket vásárolta. 

A csomagolóanyagokra vonatkozó információk 
Az elhasznált csomagolóanyagokat az anyagnak megfelel  hulladékgy jt be dobja 
ki. 

NYILATKOZAT 

Az ELPUMPS KFT.  
4900Fehérgyarmat 
Szatmári út 21. 
Magyarország 
a TÜV Rheinland vizsgálata alapján tanúsítja a termék CE megfelel ségét ( azaz, 
hogy a termék megfelel a vonatkozó európai normatíváknak) valamint, hogy a 
CT��. típusú, és ���������� gyártási számú merül szivattyú az 
adattáblán és a �Vásárlási tájékoztató�-ban megadott m szaki adatoknak megfelel. 

Gyártási szám:������ 

                                              Aláírás                                    PH 
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